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Brüder-Grimm-Schule
Schulen: Realschule mit Ganztagsangeboten

Luxemburgerallee 1
60385 Frankfurt am Main

Ganzes Gebäude

1909 / 1956

2001

3.525

Erdgas

Erdgas

Art: keine Verwendung: keine

✔

✔

✔

✔

✔ ✔
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Endenergieverbrauch Strom
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

kWh/(m²·a)

01.01.2017 31.12.2017 Erdgas 1,1 521.722 26.086 495.636 1,2 0

01.01.2018 31.12.2018 Erdgas 1,1 518.310 25.916 492.395 1,31 0

01.01.2019 31.12.2019 Erdgas 1,1 425.539 21.277 404.262 1,26 0

✔

222,79

44,80

Schulen 76 74,3 6,1

Sporthallen 24 94,2          19,0
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1 Beleuchtung Einbau von Bewegungsmeldern in den Fluren
✔

2 Beleuchtung Umrüstung auf LED-Leuchten
✔

3 Außenwand gg. A-
ußenluft

Innendämmung der Außenwand
✔

4 Dach Dachsanierung mit Erneuerung Dämmung
✔

5 Fenster Erneuerung der Fenster 
✔

✔

✔

https://www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Home/Empfehlungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.

Das Hauptgebäude wurde um 1909 errichtet und steht mit der Turnhalle unter Denkmalschutz. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind mit den 
Behörden einvernehmlich abzustimmen.
Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle, insbesondere der Sporthalle, werden hier dringend empfohlen!

Aufgrund der steigenden Energie- und Baukosten können zu Amortisation und Kosten pro eingesparte Kilowattstunde keine verlässlichen Angaben 
gemacht werden. 
Bei Sanierung entsprechend der Leitlinien für wirtschaftliches Bauen sind die gegebenen bauphysikalischen Eigenschaften des Bestandes zu 
berücksichtigen. 

HE-2024-004883952



20.07.2022



20.07.2022

6

01.01.2017 31.12.2017 allgemeiner Strommix in kWh 1,8 0 66.268

01.01.2018 31.12.2018 allgemeiner Strommix in kWh 1,8 0 68.700

01.01.2019 31.12.2019 allgemeiner Strommix in kWh 1,8 0 60.188
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6 Lüftung Austausch oder Aufrüstung der Lüftungsanlage mit einer WRG
✔

7 Wärmeerzeuger Austausch des Wärmeerzeugers mit Energieträger erneuerbarer 
Energien

✔

8 Wärmeverteilung / -
abgabe

Hydraulischer Abgleich, Prüfung ggf. Austausch der 
Thermostatventile

✔

✔
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