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Engelbert-Humperdinck-Schule
Schulen: Grundschule mit Ganztagsangeboten

Wolfsgangstraße 106
60322 Frankfurt am Main

Ganzes Gebäude

1961 / 2012

2017

4.450

Fernwärme

Fernwärme, Strom

Art: keine Verwendung: keine

✔

✔

✔

✔

✔ ✔
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Endenergieverbrauch Strom
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

kWh/(m²·a)

01.05.2017 30.04.2017 Nah-/Fernwärme,
Primärenergie- und Emissions-
faktor gemäß Angabe Versorger

0,29 615.873 30.794 585.079 1,26 0

✔

79,3

19,4

Schulen 88 72,4 6,1

Sporthallen         12             91,6          19,0
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1 Dach Sanierung des kompletten Flachdaches 
✔

2 Außenwand gg. A-
ußenluft

Dämmung der Außenwand mit WDVS
✔

3 Fenster Erneuerung der Fenster in der gleichen Fassade in Anlehnung 
an den erreichten U-Wert

✔

4 Heizung Optimierung des Heizbetriebes, ggf. hydraulischer Abgleich
✔

5 Beleuchtung Einbau von Präsenzmeldern in den Fluren mit 
Tageslichtsteuerung

✔

✔

https://www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Home/Empfehlungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.

Seit 2017 ist die Schule am Fernwärmenetz angeschlossen. Im gleichen Jahr wurden Sanierungen am Dach vorgenommen. Gemäß historischer 
Luftbilder wurden beim Dach nur Teilflächen saniert. Es wird empfohlen, alle Dachflächen der Schule komplett nach den Leitlinien für wirtschaftliches 
Bauen zu sanieren, bzw. für diese Schule ein Energiekonzept aufzustellen. 
Beim Stromverbrauch wurden einige Leuchten im Flur aufgrund hoher Tageslichtausbeute deaktiviert.

Aufgrund der steigenden Energie- und Baukosten können zu Amortisation und Kosten pro eingesparte Kilowattstunde keine verlässlichen Angaben 
gemacht werden. 
Bei Sanierung entsprechend der Leitlinien für wirtschaftliches Bauen sind die gegebenen bauphysikalischen Eigenschaften des Bestandes zu 
berücksichtigen. Gegebenenfalls sind Denkmalschutzauflagen zu beachten, was die Dämmung der Außenwand auf eine Innendämmung beschränken 
könnte.
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01.05.2018 30.04.2018 Nah-/Fernwärme,
Primärenergie- und Emissions-
faktor gemäß Angabe Versorger

0,29 596.178 29.809 566.369 1,33 0

01.05.2019 30.04.2019 Nah-/Fernwärme,
Primärenergie- und Emissions-
faktor gemäß Angabe Versorger

0,29 603.869 30.193 573.676 1,33 0

01.01.2017 31.12.2017 allgemeiner Strommix in kWh 1,8 0 93.744

01.01.2018 31.12.2018 allgemeiner Strommix in kWh 1,8 0 93.744

01.01.2019 31.12.2019 allgemeiner Strommix in kWh 1,8 0 85.326
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